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Besondere Herausforderungen beim Einbau von Abscheideranlagen
- Problemstellungen -




Wer installiert die Abscheideranlage, wer baut ein?

Im Gebaude, frei aufgestellt:

— Installation durch Sanitarinstallateur

— Installationsmangel sind schnell
ersichtlich und i.d.R. problemlos zu
korrigieren
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Wer installiert die Abscheideranlage, wer baut ein? u ET

Erdverbaut

— Einbau durch Tiefbau-
Unternehmen

— Behebung von Einbaufehlern ist
i.d.R. problematisch
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Besondere Herausforderungen beim Einbau von Abscheideranlagen
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Besondere Herausforderungen beim Einbau von Abscheideranlagen
- Schachtaufbau -




Schachtaufbau — Kunststoff u ET

255

340

@ @

= Aufsatzstiick: 1630 mm hoch (50 kg)
= Dichtring: @780 mm und 20 mm

1 = Abdeckung D400
h 2 = Adapterplatte
| 3 = Lastverteilerplatte
x 4 = Trennfugen
E_t 5 = Kombiring
6
7

115




Schachtaufbau — Kunststoff * u ET

=+ MaB X (Oberkante-Behalter bis
Oberkante-Gelande) feststellen.

> MaB H (X - 340 + 115 mm) auf das
gelieferte Aufsatzstiick Ubertragen
und an der nachstliegenden Trennfuge
abtrennen.

2 Kombiring in der ersten und zweiten Nut
von unten aufziehen.

= Unteren Bereich (runde Dichtflache)
des Kombirings und Flache am
,Behalterkragen” mit saurefreiem Fett
einschmieren.




Schachtaufbau — Kunststoff

<+ Aufsatzstiick in Behalter bis zum
JAnschlag Kombiring” einschieben und
waagrecht ausrichten.
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2 Dichtring uber Spitzende aufziehen und - T f@
bis zum Anschlag an die Sicke schieben. 7
L] L]
I = Abbildung: Aufbau Belastungsklasse D400
U
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; Bevor die Lastverteilerplatte eingebaut wird,
ist die Baugrube bis zu dieser Hohe zu
2 Lastverteilerplatte uber Spitzende fuhren — verfillen.
und auf das MaB 255 mm fixieren. 0
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Schachtaufbau — Kunststoff

ACHTUNG Die Dichtung muss wie rechts
gezeigt auf das Aufsatzstiick aufgezogen
werden. Wird die Dichtung umgedreht oder
nach auBen gedreht eingesetzt, so ist die
Dichtfunktion nicht gegeben.

Dichtung kann in beliebiger Hohenposition
entsprechend dem Bodenaufbau/Abschnitt
aufgeschoben werden.

ACHTUNG Die Dichtung dichtet nach beiden
Seiten ab, daher muss darauf geachtet
werden, dass beide Dichtflachen und die
Dichtung selber keine Verschmutzungen
aufweisen.

AnschlieBend wird das Aufsatzstiick in den
Abscheider geschoben.
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Schachtaufbau — Beton

Schachtabdeckung

Auflagering

Abdeckplatte

Schachtring

Ubergangsplatte

Becken

AP AN

Beispielhafter Schachtaufbau
Leichtflussigkeitsabscheider

PE-HD Innenraumauskleidung




Schachtaufbau — Beton

Schachtabdeckung

Auflagering

Abdeckplatte

Schachtring

Becken




Schachtaufbau — Beton

Schachtabdeckung

Auflagering

Abdeckplatte

Schachtring

Ubergangsplatte

Becken




Schachtaufbau — Beton

R T

Schachtausgleichsringe und

Schachtabdeckung mit 2-

Komponenten Spachtelmasse

wasserdicht verbinden

Umlaufende Flache am

Ausgleichsring aufrauen

und anschlieRend trocken

reinigen
Komponenten
zusammenfihren und

mischen

’ ®
AET

Gesamte Spachtelmasse
auf umlaufender Flache
gleichmaliig verteilen
Verarbeitungszeit ca. 40

Minuten

Nachsten Ausgleichsring
oder Schachtabdeckung
aufsetzen

Herausquellende Masse

glatten




Schachtaufbau — Polymerbeton

« Vollstandiges Schachtsystem aus
Polymerbeton

* Monolithischer Grundbehalter

» Abdeckplatte (optional als
Ubergangsplatte)

* Schachtringe im
Behalterdurchmesser

» Auflageringe zur finalen Anpassung

» Monolithisches Gesamtsystem durch
chemischen Verklebeprozess
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Schachtaufbau — Polymerbeton

+ Klebeflache muss
trennmittelfrei, unversehrt,
trocken und frei von
Verunreinigung sein

* Nur die oberen und unteren

Flachen sind trennmittelfrei

* Anmischen des 2-
Komponenten-Klebers

» Topfzeit: ca. eine Stunde
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Kleber vollflachig und
kegelférmig ca. 10 mm in der
Spitze auf der Klebefuge

auftragen

Bauteile innen buindig aufsetzen
Klebemasse soll innen umlaufend
herausquetschen

Uberstehendes Material wird
glattgestrichen und in die
Innenfase verfullt

Fase glattziehen
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Besondere Herausforderungen beim Einbau von Abscheideranlagen
- Einbaufehler -




Einbaufehler — Einbauteile nicht geschutzt
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Einbaufehler — Einbauteile nicht geschutzt
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Einbaufehler — Falsche Montage der Rohrleitung
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Einbaufehler — Falsche Montage der Rohrleitung uET
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Einbaufehler — Falsche Montage der Gleitringdichtung
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Einbaufehler — Falsche Montage der Gleitringdichtung
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Einbaufehler — Fehlender Lastabtrag
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Einbaufehler — Falsche Montage der Ausgleichsringe
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Einbaufehler — Einbau beschadigter Bauteile
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Einbaufehler — UnsachgemaRe Kabeldurchfuhrungen
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Einbaufehler — Falsche Verrohrung Probenahmeschacht
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf lhren Besuch an unserem Stand!
Halle 3
Stand-Nr. 3B 14

aclo

DA Linked {3}

L ukas.Zerfass@aco.com linkedin.com/in/lukas-zerfass www.aco.de
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